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4.1. По требованиям безопасности светильники соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1-99  

и ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97. Монтаж, устранение неисправностей, чистку, техническое обслуживание светильников  

следует производить только при отключенном напряжении и не ранее, чем через 1 мин после отключения  

напряжения. Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

4.2. Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе  

2 настоящего паспорта, запрещается.

4.3. Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.
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